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（＇建物の規模
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地階床面積
l階床面稼

2階床面積

3階床而積

延ぺ床面積
視l定対象外にした部分（空間）の名称
同上で延ぺ床面積(A)に含まれる床而積
吹抜け。床下。小屋裏などの測定対象の相当床面積
測定対象とした建物の実質延ぺ床面籾（S)
測定対象とした建物の外皮内容積
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303 m3 （漏気回数を求めるときに記入すること）

＜ 測 定 時 の 建 物 禾夕 件 ＞ 

部位 方法 確認
特記事項（左欄

以外の処理）

L 建物外皮にあるドア ・ 窓 ロック（施錠）だけ ゜

2 天井・床下改めロ 普通に閉めた状態 ゜

3 郵便受け 普通に閉めた状態 ゜

4 車庫に通じるドア 普通に閉めた状態 なし

5 基礎と床の両方を断熱している地下へ通じるドア 普通に閉めた状態 なし

6 換気レジスター 停止／テープ貼り ゜

7 和折レンジファン シャッター閉または目張り ゜

8 換気扇・天井扇 停止／シャッター閉または目張り ゜

， FF式以外の煙突の穴 ダンパー閉または目張り ゜

lO 屋外に通じる排水管 封水または管口を目張り ゜

11 集中換気システムの給リト気ダクトの屋外側出入口 テープ処理または目張り ゜

12 建物外皮の外側にある開口部 普通に開けた状態 ゜

l3 特記事項 ・測定器設置場所：1階窓（片開き窓）
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濃度差補正係数k決定係数R （.:o. 98) 
0.999 0. 925 1 

空気密度p (kg/11 l 係数b 10 100 1000 
1. 301 0. 716 通気籠Q [m3/h] 

隙間特性 ※2
気密性能※2

総相当隙間面積：a A =Q9 s X b[cm J 20.1 相当隙間面積C値＝aA/Slcm /m) 0.2 
隙間特性値：n(J�n�2) 1.36 気密性能ラベリング恥
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1 Pa時通気率：a (m /h·Pa" ) 5.2 （参考）50Pa時漏気回数：ACH［回／h) 0.3 
9 .8Pa時通気羞：Qr9s [m /h) 28.l （参考）50Pa時通気呈：Q50P·[m'/h] 93 
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※3.性能ラペリングは製滋元EOM（株）によるもの。（参考：住宅省エネ基準（平成11年）気密住宅滋暖地5以下 、 寒冷地2以下）
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